
BIURO

Modernizacja oświetlenia
GARAŻ / PARKING

PODZIEMNY
HALA PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWAKALKULACJE
OSZCZĘDNOŚCI 
NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH 
OBIEKTÓW

Ilość godzin pracy w ciągu doby 

Ilość dni pracy w ciągu roku

Cena 1 kWh z przesyłem [PLN]

10

260

1

PARAMETRY PRACY OBIEKTU:

13

312

1

24

365

1

ZAŁOŻENIA

Moc opraw [W]*

Ilość [SZT.]

Moc całkowita [W]

Energia pobrana w ciagu roku [kWh]

Koszt roczny [PLN]

86,4*

200

17 280

44 928

44 928

OBECNIE ZAINSTALOWANE OPRAWY OPRAWA RASTROWA
4X18W

OPRAWA RASTROWA
HERMETYCZNA 2*36W

OPRAWA HIGH BAY 
250W MH

PRZED MODERNIZACJĄ

86,4*

300

25 920

105 132

105 132

300*

300

90 000

788 400

788 400

Moc opraw [W]

Ilość [SZT.]

Moc całkowita [W]

Energia pobrana w ciagu roku [kWh]

Koszt roczny [PLN]

40

200

8 000

20 800

20 800

PROPONOWANE OŚWIETLENIE LED PANEL LED OPRAWA HERMETYCZNA 
LED

OPRAWA HIGH BAY 
LED

PO MODERNIZACJI

36

300

10 800

43 805

43 805

150

300

45 000

394 200

394 200

Moc całkowita [W]

Energia zaoszczędzona w ciągu roku [kWh]

Wartość zaoszczędzonej energii [PLN]

9 280

24 128

24 128

24 000

OSZCZĘDNOŚCI

15 120

61 327

61 327

36 000

45 000

394 200

394 200

210 000

11,93 7,04 6,39

KOSZT INWESTYCJI

Uwagi:
Przy oprawach tradycyjnych została uwzględniona strata mocy na układzie zasilającym 20%
Przy oprawach tradycyjnych nie został uwzględniony koszt wymiany zużytych źródeł światła (robocizna + źródło światła)

 Szacunkowy koszt opraw LED [PLN]

53,70% 58,33% 50,00%

STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI
(MIESIĄCE)

Dodatkowe korzyści z wymiany oświetlenia na led to OSZCZĘDNOŚCI NA KONSERWACJI 
wynikające ze znacznie dłuższej żywotności źródeł led (nie uwzględniono w kalkulacji).

*uwzględniona strata mocy na układzie zasilającym 20%


